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Perfil Longitudinal: LONGITUDINAL
Escalas - V: 100 H:1000
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1/1.000 MOVIMIENTO DE TIERRAS SECTOR II
05.2

01

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001 Planta fotovoltaica

Fecha002 XXXXX

Pte. 5‰

CARACTERÍSTICAS PLATAFORMA:

· Superficie plataforma: 18.054 m²

· Superficie total incluído talud: 19.202 m²

· Talud exterior: 1:1

· Cota mas alta: 280,49 m

· Cota mas baja: 279,65 m

· Pendiente plataforma: 5‰

· Anchura camino perimetral: 3,30 m
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1/750 PLANTA SISTEMA FOTOVOLTAICO SECTOR II
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LEYENDA

Bus 3 Tubos  PVC Ø63mm

Tubo PVC Ø160mm

Arqueta 100x100x100cm

Inversor

Cableado desde inversor a grupo de placas

2 Módulos de Placas Solares  550W

Conexión a grupo de placas

Cableado de ida y vuelta

BA

1

2

2,28

3,
67

Ejes

ARQUETA T1
100x100x100 cm
1 tubo corrugado

PVC Ø160mm + Bus
Tubo Ø63mm

4 Uds

ARQUETA T2
100x100x100 cm
2 tubo corrugado
PVC Ø160mm +

Bus Tubo Ø63mm
5 Uds

ARQUETA T3
100x100x100 cm
3 tubo corrugado
PVC Ø160mm +

Bus Tubo Ø63mm
9 Uds

ARQUETAS

Número de arquetas: 46 ud

ARQUETA T4
100x100x100 cm
6 tubo corrugado
PVC Ø160mm +

2xBus Tubo Ø63mm
28 Uds

PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA E HIDRÁULICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PLAN DE RIEGOS DE
VALDECAÑAS (CÁCERES).
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Desagüe de tubo PVC Ø500mm
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Desagüe de tubo PVC Ø500mm
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PLANTA GENERAL EXPLANACIÓN
Escala 1:500

ARQUETA ARENERO DE
HORMIGÓN PREFABRICADO

Relleno de chinos 40-80

Arena compactada

Tubería Ø160 mm ranurada + GTX
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LEYENDA SANEAMIENTO

Tubo PVC Ø500mm
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Cuneta Pte. 1% (248m)
0.50

0.25



B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

I

C.T. C.T.

INV01

INV02

INV04

INV03

INV05

INV09

INV08

INV06

INV07

INV10

CASETA S
AUTOTRANSFORMADOR

A8

A7

A6

A5

A1

A2

A3

A4

A9 A17 A18 A16 A15

A14

A13

A12

A10

A11

E.B. Sector II

ETRS 89. Proyección UTM huso 30.

TEPRO
Consultores

Agrícolas S.L.

Autor del Proyecto:Fecha:Escala: Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:

Manuel Ruíz Gomez
Ingeniero Agrónomo

Colegiado: 1.683
Tepro Consultores Agrícolas S.L.

1/750 INSTALACIÓN ELÉCTRICA SECTOR II
05.5

01

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001 Planta fotovoltaica

Fecha002 XXXXX

Noviembre
2023

08/11/2023

275050.000 275100.000 275150.000 275200.000 275250.000 275300.000

275050.000 275100.000 275150.000 275200.000 275250.000 275300.000

44
13

20
0.

00
0

44
13

25
0.

00
0

44
13

30
0.

00
0

44
13

35
0.

00
0

44
13

20
0.

00
0

44
13

25
0.

00
0

44
13

30
0.

00
0

44
13

35
0.

00
0

PLANTA GENERAL EXPLANACIÓN
Escala 1:500

LEYENDA TOMA DE TIERRA

Cable Toma de Tierra 50mm²  (571m)

Pica con cable de 25mm² (28 ud)

Conexión a Red de toma de Tierra 50mm²

PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA E HIDRÁULICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PLAN DE RIEGOS DE
VALDECAÑAS (CÁCERES).
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LEYENDA URBANIZACIÓN

Valla metálica simple NUEVA (526m)

Luminaria 100W SAP (16 uds)

Puerta metálica NUEVA
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Cuadro General de Protección 400 Vac

Barra 1250 A
400 V

5x Fusibles Seccionables Tripolares
de 250 A (Fus. gG 200 A) P.d.C 50 kA

Al, 4 (1 x 240+1X120) mm²
Int. Secc en Carga
3P+N 1000 A; 400 Vac

Autotr.
800 kVA

400 / 1.000 Vac

Fusible de 800A
(clase gG; 525 Vac)

A embarrado E.B

Al
, (

3x
15

0 
+ 

1x
70

 ) 
m

m
²

10 m 850 m

Barras Cu 3P 1.250 A
(4 conductores por fase )

Instalación en sala eléctrica Estación de Bombeo previo a
conexión en embarrado del Cuadro General de
Protección y Distribución de Potencia
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Al, 3 x (3 x 1 x 240) mm²
Int. Secc en Carga
3P 1600 A; 525 Vac

8 m

Al, 3 x (3 x 240) mm²

Cuadro de protección para conexión con CGBT E.B.

Barras Cu 3P 1.250 A
(4 conductores por fase )

CGBT E.B. (525 V)

Sala eléctrica Estación de Bombeo

45
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Barras Cu 3P 1250 A
(3 conductores por fase )
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2 x Ø 160 mm Rojo PE DP

Autotr.
800 kVA

1.000 / 525 Vac

Interruptor Automático tripolar

Relé diferencial: 300mA. 50 KA t=0,1 s

Con protección Diferencial regulable

I

3P 500 A, 800 Vac; Ir=0.9xIn, Reg.: 475 A

Barras Cu 3P 1.250 A
(2 conductores por fase )

3 xTI 800 / 5 A,
Clase </= 0.5s

kWh

Equipo de medida de generación Tipo 2
Precisión </=C en Activa y </=1 en Reactiva

Cuadro General de Protección 800 Vac

Hueco Int. Secc en Carga
3P 500 A; 800 Vac

Barras Cu 3P 1.250 A
(2 conductores por fase )

Fusible de 500A 3P
(clase gG; 800 Vac)

Barras Cu 3P 1.250 A
(2 conductores por fase )

Al, 2 x (3 x 240) mm²

10 m

Hueco
Al, 2 x (3 x 240) mm²

10 m

Hueco

Edif icio prefabricado 1B
 C.T. 1.000 / 525 V, 800 kVA.

Interruptor Automático tripolar

Relé diferencial: 300mA. 150 KA t=0,1 s

Con protección Diferencial regulable

I

3P 800 A, 525 Vac; Reg.: 720 A
Al, 4 x (3 x 240) mm²

30 m

4 x Ø 160 mm Rojo PE DP

Cuadro General de Protección 800 Vac
CGBT800V_BCGBT800V_ACGBT400V CGBT_525V

Cuadro General de Protección 525 Vac

Edif icio prefabricado 1A
 C.T. 400 / 1.000 V, 800 kVA.

Cuadro General de Protección 400 Vac

Barra 1250 A
400 V

5x Fusibles Seccionables Tripolares
de 250 A (Fus. gG 200 A) P.d.C 50 kA

Int. Secc en Carga
3P+N 1000 A; 400 Vac

Autotr.
800 kVA

400 / 800 Vac

Fusible de 800A
(clase gG; 525 Vac)

10 m 850 m

Barras Cu 3P 1.250 A
(4 conductores por fase )

Instalación en sala eléctrica Estación de Bombeo previo a
conexión en embarrado del Cuadro General de
Protección y Distribución de Potencia

Al,  2 x (3 x 240) mm²
Int. Secc en Carga
3P 1600 A; 525 Vac

8 m
Al, 3 x (3 x 240) mm²

Cuadro de protección para conexión con CGBT E.B.

Barras Cu 3P 1.250 A
(4 conductores por fase )

Sala eléctrica Estación de Bombeo

Barras Cu 3P 1250 A
(3 conductores por fase )

2 x Ø 160 mm Rojo PE DP

Autotr.
800 kVA

1.000 / 525 Vac

Interruptor Automático tripolar

Relé diferencial: 300mA. 200 KA t=0,1 s

Con protección Diferencial regulable

I

3P 500 A, 800 Vac;Ir=0.9 In) Reg.: 475 A

Barras Cu 3P 1.250 A
(2 conductores por fase )

3 xTI 800 / 5 A,
Clase </= 0.5s

kWh

Equipo de medida de generación Tipo 2
Precisión </=C en Activa y </=1 en Reactiva

Cuadro General de Protección 800 Vac

Hueco Int. Secc en Carga
3P 500 A; 800 Vac

Barras Cu 3P 1.250 A
(2 conductores por fase )

Fusible de 500A 3P
(clase gG; 800 Vac)

Barras Cu 3P 1.250 A
(2 conductores por fase )

Al, 2 x (3 x 240) mm²

10 m

Hueco

Al, 2 x (3 x 240) mm²

10 m

Hueco

Edificio prefabricado 2B
 C.T. 1.000 / 525 V, 800 kVA.

Interruptor Automático tripolar

Relé diferencial: 300mA. 150 KA t=0,1 s

Con protección Diferencial regulable

I

3P 800 A, 525 Vac; Reg.: 720 A
Al, 4 x (3 x 240) mm²

10 m

4 x Ø 160 mm Rojo PE DP

Cuadro General de Protección 800 Vac
CGBT_800V_BCGBT800V_ACGBT400V CGBT525V

Cuadro General de Protección 525 Vac

Edif icio prefabricado 2A
 C.T. 400 / 1.000 V, 800 kVA.
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A embarrado S.S
CGBT S.A. (400 V)

Interruptor Automático tripolar

Relé diferencial: 300mA

Con protección Diferencial regulable

I

3P 160 A, 400 Vac;

CGBT_525Vac_E.B

CGBT_S.A_EP1A

Fusible Seccionable Tripolares
de 160 A (Fus. gG 125 A)

Autotr.
8 kVA

400 / 230 Vac
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Limitador sobretensión
Up: 1.5 kV Imax=65 kVA

50 A,C Poder de corte :15 kA
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Up: 1.5 kV Imax=65 kVA

50 A,C Poder de corte :15 kA

Al, 3 (1 x 240+1X120) mm²

CGBT_EB

CGBT_EB
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I.DIF.IV
25A.300 mA

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

Bipol.Bandeja Perf. 75x60 mm 
0.6/1 kV,PVCVV-K

Sistema de seguridad
1,5kW;20m;4.02%

Iluminación caseta
150W;20m;3.39%

Comunicaciones CR
1.5kW;20m;4.02%

I.MAG.II
16 A

I.DIF.II
25A.300 mA

2x1.5+TTx1.5mm2Cu

Bipol.Bandeja Perf. 75x60 mm 
0.6/1 kV,PVCVV-K

I.MAG.II
10 A

I.DIF.II
25A.30 mA

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

Bipol.Bandeja Perf. 75x60 mm 
0.6/1 kV,PVCVV-K

I.MAG.II
16 A

I.DIF.II
25A.300 mA

I.MAG.IV
40 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

Bipol.Bandeja Perf. 75x60 mm 
0.6/1 kV,PVCVV-K

I.MAG.II
16 A

I.DIF.II
25A.300 mA

Sistema Alarma
1.5kW;20m;4.02%

S. Antivertido

S.ANT

R
S485

S. Antivertido

S.ANT

R
S485

FIBRA ÓPTICA

FIBRA ÓPTICA

RS485

RS485

RS485

RS485

ETRS 89. Proyección UTM huso 30.
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