
AA

895.00

CORONACIÓN

ALIVIADERO
TUBERÍA FDC Ø 400

893.00

6.
00

1.00
0.40

5.00
0.40

4.051.00

6.
80

0.
40

0.
40

0.
40

894.00  NIVEL MÁXIMO DE AGUA

1.40
0.40

2.
90

HORMIGÓN HA- 30

895.00

5.00

0.
60

CAMINO DE CORONACIÓN

PRETIL

1.00

893.00

0.
40

ALIVIADERO
TUBERÍA FDC Ø 400

0.400.40

0.
62

1.
00

0.65

1.
10

2.5
1

BALSA DE
EL PASO

ALIVIADERO

OBRA DE SALIDA

1 FDC Ø 400 mm

C
AU

C
E SEC

U
N

D
AR

IO

0+020

0+025

0+015

0+010

0+005

0+000

0.40

0.
10

RASANTE TERRENO NATURAL

CAMA DE
ASIENTO

RELLENO GRANULAR
CON MATERIAL EXCAVACIÓN

FDC Ø 400 mm

1.
00

0.90

1.401.20 1.20

3.10

0.50

0.
50

1.
05

HORMIGONADA
MAMPOSTERÍA

0.35

1.05

1.00

1.05

0.35

3.80

0.
30

1.
50

0+000

894,00

0+005 0+010 0+015 0+020

890

892

894

896

COTAS DE TERRENO

DISTANCIAS PARCIALES

DISTANCIAS AL ORIGEN

894.56

0.0 5.00.0

0.00.0

10.0 15.0 20.0 25.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

894.56 894.56 894.56 893.00 889.60

RASANTE TUBERÍA 892.10 891.60 891.10 890.60 890.10 889.60

10,00 %

1 PVC Ø 200 mm
AIREACIÓN

0+025

889

PLANTA
Escala:1/250

ALIVIADERO
Escala:1/500

SECCIÓN A-A
Escala:1/250
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Elemento Pos.Diám.No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

Pórtico 1 1 Ø12 3 420 1260

2 Ø12 3 370 1110

3 Ø12 3 270 810

4 Ø10 3 425 1275

5 Ø10 3 375 1125

6 Ø10 3 260 780

7 Ø10 2 835 1670

8 Ø8 60 116 6960

9 Ø8 60 45 2700

Pórtico 2=Pórtico 4 10 Ø12 3 204 612

11 Ø12 3 214 642

12 Ø8 12 116 1392

13 Ø8 12 45 540

Pórtico 3 14 Ø12 3 420 1260

15 Ø12 3 370 1110

16 Ø12 3 270 810

17 Ø10 3 425 1275

18 Ø10 3 375 1125

19 Ø10 3 260 780

20 Ø10 2 785 1570

21 Ø10 2 120 240

22 Ø8 60 116 6960

23 Ø8 60 45 2700

Pórtico 5 24 Ø12 3 694 2082

25 Ø10 3 704 2112

26 Ø10 4 175 700

27 Ø8 42 116 4872

28 Ø8 42 45 1890

Pórtico 6 29 Ø12 3 694 2082

30 Ø10 3 704 2112

31 Ø10 2 355 710

32 Ø10 2 305 610

33 Ø8 42 116 4872

34 Ø8 42 45 1890

M
0

8
:
 
4

0
x
3

0

M03: 40x30

M06: 40x30

M
0

7
:
 
4

0
x
3

0

M01: 40x30 M02: 40x30

M04: 40x30 M05: 40x30

L2

h=30

L1

h=30

B27

B28B29

B30

B31

Pórtico 1

Pórtico 2

Pórtico 3

Pórtico 4

P
ó
r
t
i
c
o
 
5

P
ó
r
t
i
c
o
 
6

A.B.: Ø12c/15A.B.: Ø12c/30

A.B.: Ø12c/15A.B.: Ø12c/30

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2
c
/
1

5

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2
c
/
3
0

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2
c
/
1

5

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2
c
/
3
0

395 230 345

B30 M07

3P4Ø10(425)

1
7

3P5Ø10(375)

1
7

3P6Ø10(260)

2P7Ø10(835)

15

280326

3P1Ø12(420)

1
2

3P2Ø12(370)

1
2

3P3Ø12(270)

25x1eP8Ø8+1rP9Ø8c/16

14x1eP8Ø8+

1rP9Ø8c/16 21x1eP8Ø8+1rP9Ø8c/16

5 385 55 220 55 335 5

40x30 40x30 40x30

2
0

30

2
0

3
0

40

2
0

30

2
0

3
0

40

2
0

30

2
0

3
0

40

Pórtico 1

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

190

B29

M07

B28

B27

3P11Ø12(214)

1
7

1
7

3P10Ø12(204)

1
2

1
2

12x1eP12Ø8+

1rP13Ø8c/16

5 180 5

40x30

2
0

30

2
0

3
0

40

Pórtico 2

Pórtico 4

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

395 230 345

B31 B29

3P17Ø10(425)

1
7

3P18Ø10(375)

1
7

3P19Ø10(260)

2P20Ø10(785)

2P21Ø10

(120)

1
7

15

230326

3P14Ø12(420)

1
2

3P15Ø12(370)

1
2

3P16Ø12(270)

25x1eP22Ø8+1rP23Ø8c/16

14x1eP22Ø8+

1rP23Ø8c/16 21x1eP22Ø8+1rP23Ø8c/16

5 385 55 220 55 335 5

40x30 40x30 40x30

2
0

30

2
0

3
0

40

2
0

30

2
0

3
0

40

2
0

30

2
0

3
0

40

Pórtico 3

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

680

M03 B29

3P25Ø10(704)

1
7

1
7

2P26Ø10

(175)

1
7

2P26Ø10

(175)

1
7

3P24Ø12(694)

1
2

1
2

42x1eP27Ø8+1rP28Ø8c/16

5 670 5

40x30

2
0

30

2
0

3
0

40

Pórtico 5

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

680

B27 B28

3P30Ø10(704)

1
7

1
7

2P31Ø10(355)

1
7

2P32Ø10(305)

1
7

3P29Ø12(694)

1
2

1
2

42x1eP33Ø8+1rP34Ø8c/16

5 670 5

40x30

2
0

30

2
0

3
0

40

Pórtico 6

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

NIVEL DE CIMENTACIÓN

PLANTA

DESPIECE DE ARMADURAS DE CIMENTACIÓN

VIGAS DE CIMENTACIÓN

500N/mm²

B-500S 1.15
ARMADURAS

ELASTICO

LIMITE

DESIGNACION

1.5

BLANDA

HORMIGONES

EXPOSICIÓN

CONSISTENCIA

RESISTENCIA

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

30

(N/mm²)

NIVEL

NORMAL

GENERAL ESPECIFICA

IIa

NORMAL

TAMAÑO

ARIDO

20

(mm)

CONTROL

NIVEL

CONTROL

HA

TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE

TABLA DE LONGITUDES DE ANCLAJE

RECUBRIMIENTO

2.5

INDICADAS ALIVIADERO
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ElementoPos.Diám.No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

Pórtico 1 1 Ø10 3 692 2076

2 Ø10 3 575 1725

3 Ø10 3 722 2166

4 Ø12 4 180 720

5 Ø6 43 140 6020

Pórtico 2 6 Ø10 3 692 2076

7 Ø10 3 565 1695

8 Ø10 3 722 2166

9 Ø12 4 180 720

10 Ø6 43 140 6020

M
0

8
:
 
4

0

M03: 40

M06: 40

M
1

0
:
 
4

0
x
4

0

M
0

9
:
 
4

0
x
4

0

M01: 40 M02: 40

M04: 40 M05: 40

L1

h=40

B0

B1

P
ó
r
t
i
c
o
 
1

P
ó
r
t
i
c
o
 
2

A.B.: Ø12c/15

A.B.: Ø12c/15

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2

c
/
1
5

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2

c
/
1
5

680

B0

M09

B1

3P1Ø10(692)

1
0

1
0

3P2Ø10(575)

3P3Ø10(722)

2
5

2
5

2P4Ø12(180)

2
5

2P4Ø12(180)

2
5

43x1eP5Ø6c/15

20 640 20

340

40x40

3
2

32

4
0

40

Pórtico 1

Pilar o muro apeado:M09

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

680

M03

M10

M06

3P6Ø10(692)

1
0

1
0

3P7Ø10(565)

3P8Ø10(722)

2
5

2
5

2P9Ø12(180)

2
5

2P9Ø12(180)

2
5

43x1eP10Ø6c/15

20 640 20

340

40x40

3
2

32

4
0

40

Pórtico 2

Pilar o muro apeado:M10

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

500N/mm²

B-500S 1.15
ARMADURAS

ELASTICO

LIMITE

DESIGNACION

1.5

BLANDA

HORMIGONES

EXPOSICIÓN

CONSISTENCIA

RESISTENCIA

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

30

(N/mm²)

NIVEL

NORMAL

GENERAL ESPECIFICA

IIa

NORMAL

TAMAÑO

ARIDO

20

(mm)

CONTROL

NIVEL

CONTROL

HA

TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE

TABLA DE LONGITUDES DE ANCLAJE

RECUBRIMIENTO

2.5

NIVEL FORJADO 1

PLANTA

VIGAS

DESPIECE DE ARMADURAS FORJADO 1
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4
2

23P1Ø12c/30(87)

4
2

23P1Ø12c/30(87)

23P3Ø12c/30(142) 23P3Ø12c/30(142)

4P2Ø16c/30(670) corr.

4P2Ø16c/30(670) corr.

4
2

4
2

23P4Ø12c/30(139)

23P4Ø12c/30(139)

4P2Ø16c/30(670) corr.

4P2Ø16c/30(670) corr.

33

Ver plano de vigas.

40cm

4
2

23P1Ø12c/30(87)

4
2

23P1Ø12c/30(87)

4P2Ø16c/30(670) corr.

23P3Ø12c/30(142)

4P2Ø16c/30(670) corr.

23P3Ø12c/30(142)

4
2

4
2

4P2Ø16c/30(670) corr.

23P4Ø12c/30(139)

4P2Ø16c/30(670) corr.

23P4Ø12c/30(139)

33

4P2Ø16(670) corr.

M08: Plantas 1 a 2

4
2

6P5Ø12c/30(87)

4
2

6P5Ø12c/30(87)

6P7Ø12c/30(142) 6P7Ø12c/30(142)

4P6Ø16c/30(170) corr.

4P6Ø16c/30(170) corr.

4
2

4
2

6P8Ø12c/30(139)

6P8Ø12c/30(139)

4P6Ø16c/30(170) corr.

4P6Ø16c/30(170) corr.

33

Ver plano de vigas.

40cm

4
2

6P5Ø12c/30(87)

4
2

6P5Ø12c/30(87)

4P6Ø16c/30(170) corr.

6P7Ø12c/30(142)

4P6Ø16c/30(170) corr.

6P7Ø12c/30(142)

4
2

4
2

4P6Ø16c/30(170) corr.

6P8Ø12c/30(139)

4P6Ø16c/30(170) corr.

6P8Ø12c/30(139)

33

4P6Ø16(170) corr.

M03: Plantas 1 a 2

4
2

6P9Ø12c/30(87)

4
2

6P9Ø12c/30(87)

6P11Ø12c/30(142) 6P11Ø12c/30(142)

4P10Ø16c/30(170) corr.

4P10Ø16c/30(170) corr.

4
2

4
2

6P12Ø12c/30(139)

6P12Ø12c/30(139)

4P10Ø16c/30(170) corr.

4P10Ø16c/30(170) corr.

33

Ver plano de vigas.

40cm

4
2

6P9Ø12c/30(87)

4
2

6P9Ø12c/30(87)

4P10Ø16c/30(170) corr.

6P11Ø12c/30(142)

4P10Ø16c/30(170) corr.

6P11Ø12c/30(142)

4
2

4
2

4P10Ø16c/30(170) corr.

6P12Ø12c/30(139)

4P10Ø16c/30(170) corr.

6P12Ø12c/30(139)

33

4P10Ø16(170) corr.

M06: Plantas 1 a 2

4
2

23P13Ø12c/30(87)

4
2

23P13Ø12c/30(87)

23P15Ø12c/30(139) 23P15Ø12c/30(139)

4P14Ø16c/30(670) corr.

4P14Ø16c/30(670) corr.

33

40cm

Ver plano de vigas.

4
2

23P13Ø12c/30(87)

4
2

23P13Ø12c/30(87)

4P14Ø16c/30(670) corr.

23P15Ø12c/30(139)

4P14Ø16c/30(670) corr.

23P15Ø12c/30(139)

33

4P14Ø16(670) corr.

M07: Planta 1

4
2

21P16Ø12c/30(98)

4
2

21P16Ø12c/30(98)

21P19Ø12c/30(102) 21P19Ø12c/30(102)

5P18Ø8c/15(630) corr.

5P18Ø8c/15(630) corr.

33

40cm

Ver plano de vigas.

4
2

21P16Ø12c/30(98)

4
2

21P16Ø12c/30(98)

5P18Ø8c/15(630) corr.

21P19Ø12c/30(102)

5P18Ø8c/15(630) corr.

21P19Ø12c/30(102)

33

4P17Ø16(630) corr.

M10: Planta 3

4
2

21P20Ø12c/30(98)

4
2

21P20Ø12c/30(98)

21P23Ø12c/30(102) 21P23Ø12c/30(102)

5P22Ø8c/15(630) corr.

5P22Ø8c/15(630) corr.

33

Ver plano de vigas.

4
2

21P20Ø12c/30(98)

4
2

21P20Ø12c/30(98)

5P22Ø8c/15(630) corr.

21P23Ø12c/30(102)

5P22Ø8c/15(630) corr.

21P23Ø12c/30(102)

33

4P21Ø16(630) corr.

M09: Planta 3

4
2

13P24Ø12c/30(87)

4
2

13P24Ø12c/30(87)

13P26Ø12c/30(142) 13P26Ø12c/30(142)

4P25Ø16c/30(385) corr.

4P25Ø16c/30(385) corr.

4
2

4
2

13P27Ø12c/30(139)

13P27Ø12c/30(139)

4P25Ø16c/30(385) corr.

4P25Ø16c/30(385) corr.

33

Ver plano de vigas.

40cm

4
2

13P24Ø12c/30(87)

4
2

13P24Ø12c/30(87)

4P25Ø16c/30(385) corr.

13P26Ø12c/30(142)

4P25Ø16c/30(385) corr.

13P26Ø12c/30(142)

4
2

4
2

4P25Ø16c/30(385) corr.

13P27Ø12c/30(139)

4P25Ø16c/30(385) corr.

13P27Ø12c/30(139)

33

4P25Ø16(385) corr.

M01: Plantas 1 a 2

4
2

19P28Ø12c/30(87)

4
2

19P28Ø12c/30(87)

19P30Ø12c/30(142) 19P30Ø12c/30(142)

4P29Ø16c/30(554) corr.

4P29Ø16c/30(554) corr.

4
2

4
2

19P31Ø12c/30(130)

19P31Ø12c/30(130)

2P29Ø16c/30(554) corr.

2P29Ø16c/30(554) corr.

33

40cm

Ver plano de vigas.

4
2

19P28Ø12c/30(87)

4
2

19P28Ø12c/30(87)

4P29Ø16c/30(554) corr.

19P30Ø12c/30(142)

4P29Ø16c/30(554) corr.

19P30Ø12c/30(142)

4
2

4
2

2P29Ø16c/30(554) corr.

19P31Ø12c/30(130)

2P29Ø16c/30(554) corr.

19P31Ø12c/30(130)

33

4P29Ø16(554) corr.

M02: Plantas 1 a 2

M04 1 Ø12 26 87 2262

2 Ø16 20 VAR. 7700

3 Ø12 26 142 3692

4 Ø12 26 139 3614

M05 5 Ø12 38 87 3306

6 Ø16 16 VAR. 8864

7 Ø12 38 142 5396

8 Ø12 38 130 4940

4
2

13P1Ø12c/30(87)

4
2

13P1Ø12c/30(87)

13P3Ø12c/30(142) 13P3Ø12c/30(142)

4P2Ø16c/30(385) corr.

4P2Ø16c/30(385) corr.

4
2

4
2

13P4Ø12c/30(139)

13P4Ø12c/30(139)

4P2Ø16c/30(385) corr.

4P2Ø16c/30(385) corr.

33

Ver plano de vigas.

40cm

4
2

13P1Ø12c/30(87)

4
2

13P1Ø12c/30(87)

4P2Ø16c/30(385) corr.

13P3Ø12c/30(142)

4P2Ø16c/30(385) corr.

13P3Ø12c/30(142)

4
2

4
2

4P2Ø16c/30(385) corr.

13P4Ø12c/30(139)

4P2Ø16c/30(385) corr.

13P4Ø12c/30(139)

33

4P2Ø16(385) corr.

M04: Plantas 1 a 2

4
2

19P5Ø12c/30(87)

4
2

19P5Ø12c/30(87)

19P7Ø12c/30(142) 19P7Ø12c/30(142)

4P6Ø16c/30(554) corr.

4P6Ø16c/30(554) corr.

4
2

4
2

19P8Ø12c/30(130)

19P8Ø12c/30(130)

2P6Ø16c/30(554) corr.

2P6Ø16c/30(554) corr.

33

Ver plano de vigas.

40cm

4
2

19P5Ø12c/30(87)

4
2

19P5Ø12c/30(87)

4P6Ø16c/30(554) corr.

19P7Ø12c/30(142)

4P6Ø16c/30(554) corr.

19P7Ø12c/30(142)

4
2

4
22P6Ø16c/30(554) corr.

19P8Ø12c/30(130)

2P6Ø16c/30(554) corr.

19P8Ø12c/30(130)

33

4P6Ø16(554) corr.

M05: Plantas 1 a 2

M01 24 Ø12 26 87 2262

25 Ø16 20 VAR. 7700

26 Ø12 26 142 3692

27 Ø12 26 139 3614

M02 28 Ø12 38 87 3306

29 Ø16 16 VAR. 8864

30 Ø12 38 142 5396

31 Ø12 38 130 4940

M03 5 Ø12 12 87 1044

6 Ø16 20 VAR. 3400

7 Ø12 12 142 1704

8 Ø12 12 139 1668

M06 9 Ø12 12 87 1044

10 Ø16 20 VAR. 3400

11 Ø12 12 142 1704

12 Ø12 12 139 1668

M07 13 Ø12 46 87 4002

14 Ø16 12 VAR. 8040

15 Ø12 46 139 6394

M08 1 Ø12 46 87 4002

2 Ø16 20 VAR. 13400

3 Ø12 46 142 6532

4 Ø12 46 139 6394

M09 20 Ø12 42 98 4116

21 Ø16 4 VAR. 2520

22 Ø8 10 VAR. 6300

23 Ø12 42 101 4242

M10 16 Ø12 42 98 4116

17 Ø16 4 VAR. 2520

18 Ø8 10 VAR. 6300

19 Ø12 42 101 4242

ElementoPos.Diám.No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

500N/mm²

B-500S 1.15
ARMADURAS

ELASTICO

LIMITE

DESIGNACION

1.5

BLANDA

HORMIGONES

EXPOSICIÓN

CONSISTENCIA

RESISTENCIA

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

30

(N/mm²)

NIVEL

NORMAL

GENERAL ESPECIFICA

IIa

NORMAL

TAMAÑO

ARIDO

20

(mm)

CONTROL

NIVEL

CONTROL

HA

TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE

TABLA DE LONGITUDES DE ANCLAJE

RECUBRIMIENTO
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