SUMINISTRO ENERGIA A CASETA DE SALIDA
Linea de baja tension subterranea
Conductor AL RV 0,6/1 KV
4x (1x35 mm?)

ESTACION DE BOMBEO

Cod: 43861233173197573412.1422013

ACERA
o 3 GRUPOS ELECTROBOMBAS
CE) Luminaria fluorescente estanca 2 x 36 w Luminaria fluorescente estanca 2 x 36 w
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CUADRO DE BASES
DE ENCHUFE
CUADRJO SERVICIO
ESTAC|ON DE BOMBE©O
\
— 480 CV. 480 CV. 480 CV.
(RESERVA)
Luminaria de emergencia
estanca IP65
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\ Luminaria exterior 250W HM con brazo
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