CENTRO DE TRANSFORMACION INTERIOR

2500 KVA, 45/0,4 KV,

SUBTERRANEA, HEPRZ1

45KV, 3x(1*240)mm2

LINEAA.T.

2 TUBOS PCV @200
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ARQUETA RECTA DE 60x60

3 TUBOS PVC @90

ARMARIO DE MEDIDA
EN HORNACINA DE OBRA

CO TIPO LANDIS-GYS

CONTADOR ELECTRONI

Hoja:

1de1

Plano no:

JUNIO 2021

7.3

Fecha:

Titulo del Plano:

INSTALACION DE ALTA TENSION:
PLANTA DE LINEA SUBTERRANEA AT Y DETALLE
DE CANALIZACION

Escalas:

1/150

Formato original A-3
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Ingeniero Agrénomo 3 Subdirector de Infraestructuras Agrarias
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Detalle elementos canal
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Titulo proyecto:

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DEL SECTOR | DE LA ZONA REGABLE
DEL CANAL DE SAN JOSE (ZAMORA)
FASE Il (OBRA DE TOMA, ESTACION DE BOMBEO Y ALTA TENSION).

INSTITUTO

Cansejeria de Agricuttura, Ganaderia
y Desarrolio Rural

TECNOLOGICO

AGRARIO
Junta de Castiliay Letn
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