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Trafo 4 MVA
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25 kV
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EMBARRADO

Interruptor Automático +

Protección diferencial 300mA

CENTRO DE BAJA TENSIÓN (CBT)
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8x(3x300 mm²)  Cu XLPE 0,6/1kV
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Medida

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO: 16 A, IV

Pdec: 6 Ka; Curvas B, C, D

I. DIF. IV

25A 30 mA

I. MAG.II 16 A

PdeC:4,5 kA

Curvas B,C

I. MAG.II 16 A
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ALUMBRADO

CUADRO BT

I.DIF. IV

25A 30 mA

I. MAG.II

10 A

PdeC:4,5 kA

Curvas B,C, D

I. MAG.II
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ALUMBRADO

CUADRO BT

ESTACIÓN DE BOMBEO HERREROS

C. PROT. T-4C. PROT. T-3C. PROT. T-2C. PROT. T-1

C. REMONTE

DE BARRAS

C.

PROTECC.

GENERAL

C. REMONTE

DE CABLES

36 kV

400 A

SF6

FUSIBLES APR

36 kV

RELE

PROTEC.

36 kV

400 A

SF6

36 kV

400 A

SF6

SFSET

36 kV

400A
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RELE
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36 kV

400 A

SF6

36 kV

400 A
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SF6

36 kV

400 A

SF6
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RELE
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TRAFO SS.AA.

250 KVA

25/0,40 kV

TRAFO 4

1600 KVA

25/0,69 kV

TRAFO 3

1600 KVA

25/0,69 kV

TRAFO 2

1600 KVA

25/0,69 kV

TRAFO 1

1600 KVA

25/0,69 kV

A C.G.D. A C.G.D. A C.G.D. A C.G.D. A C.SS.AA.

24 kV

SF6

400 A

50/51

50N/51N

24 kV

SF6

400 A

C. INT. (1)

LÍNEA A.T. 3x1x150 mm² AL 18/30 kV

A C. SECCIONAMIENTO

3x(1x240mm²) Al 18/30 kV XLPE

C. PROTECC.

SS.AA.

C. MEDIDA

UNIDAD ESCLAVA

SISTEMA ANTIVERTIDO

SMARTLOGGER

UNIDAD MAESTRA

SISTEMA ANTIVERTIDO

FIBRA ÓPTICA

CABLE RS485

CONTROL
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I. MAG.II 10 A

PdeC:4,5 kA

Curvas B,C

I. MAG.III 16 A

PdeC:4,5 kA

Curvas B,C

10 kVA

0,42 kV

0,80 kV

TRANSFORMADOR

DE SERVICIOS AUXILIARES

SMARTLOGGER

I. MAG.II

16 A

PdeC:4,5 kA

Curvas B,C
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I. MAG.II

16 A

PdeC:4,5 kA

Curvas B,C, D
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A CUADRO BT CMT

Fusible NH1

160 A

800 V

I. MAG.IV

16 A

PdeC:4,5 kA

Curvas B,C, D
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AIRE

ACONDICIONADO

CONJUNTO

MÓDULOS FV

CONJUNTO

MÓDULOS FV

CONJUNTO

MÓDULOS FV

CONJUNTO

MÓDULOS FV

CONJUNTO

MÓDULOS FV

CONJUNTO

MÓDULOS FV

CONJUNTO

MÓDULOS FV

CONJUNTO

MÓDULOS FV
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MÓDULOS FV
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MÓDULOS FV

CONJUNTO

MÓDULOS FV

CONJUNTO

MÓDULOS FV

CONJUNTO

MÓDULOS FV

CONJUNTO

MÓDULOS FV

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO: 16 A, IV

Pdec: 6 Ka; Curvas B, C, D

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO: 16 A, III

Pdec: 50 Ka; Curvas B, C, D

4x2,5+TTx2,5mm²Cu

    3200 A   800 V

Inst. Ent. B.T. 4x250mm

Fusible NH1

160 A

800 V

Fusible NH1

160 A

800 V

Fusible NH1

160 A

800 V

Fusible NH1

160 A

800 V

Fusible NH1

160 A

800 V

Fusible NH1

160 A

800 V

Fusible NH1
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800 V

Fusible NH1
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Fusible NH1
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Fusible NH1
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800 V

Fusible NH1
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800 V

Fusible NH1
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800 V

Fusible NH1
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800 V

Fusible NH1
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800 V

Fusible NH1

160 A

800 V

Fusible NH1

160 A

800 V

Fusible NH1

160 A

800 V

Fusible NH1

160 A

800 V

Fusible NH1

160 A

800 V
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Reg. 2900 A

Descargador sobretensión
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Las cajas de reducción de

sección disponen en su interior

de protección por fusible NH1

160A 800V (1 fusible por polo)
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