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Consumo energético 

Calefacción 
suelo radiante 

La calefacción de invernaderos por suelo radiante con tuben'as de agua 
caliente tiene un coste de inversión algo elevado, pero a la larga 

es un sistema rentable y eficaz 

con bastante frecuencia en Holanda en 
invernaderos dedicados a la producción 
de plantas ornamentales en maceta. Este 
sistema está poco extendido en España 

1 debido a sus altos costes de inversión, 
e-mni~:j /gor~ia@iru.ersia.upm.es 1 aunque se afirma que consigue reducir 

sustancialmente el consumo de energía. 
La Escuela de Ingenieros Agróno- 

La calefacción del invernadero es mos de la Universidad Politécnica de 
uno de los principales costes en explota- Madrid ha instalado en uno de sus inver- 
ciones situadas en el norte de Europa; naderos un sistema de distribución de 
también es un coste importante en los calor por suelo radiante. El objetivo de 
invernaderos del centro y norte de Espa- la instalación fue caracterizar el com- 
iía. Por tanto, la reducción del consumo portamiento energético de este tipo de 
energético resulta siempre un objetivo instalaciones y analizar sus posibilidades 
interesante para la mejora de la prácticas. En el presente artículo se des- 
competitividad de la explotación, ade- cribe el sistema utilizado y los resulta- 
más de conseguir una menor emisión de dos obtenidos. 
contaminantes al medio ambiente. 

Los sistemas de distribución de ca- Descripción del sistema 
lor más habituales son los aerotermos, El suelo radiante fue instalado en 
las tuberías comgadas de plástico y las un invernadero de metacnlato de 133 
tuberías radiantes-de acero. Estos siste- m2, que contaba inicialmente con dos 
mas se pueden combinar con calefac- aerotermos eléctricos de 9 kW de poten- 
ción localizada en las mesas de cultivo, cia como sistema de calefacción. En el 
en caso de que se utilicen. Un sistema invernadero se cultivó una especie de 
de distribuciún alternativo es la utiliza- flor cortada (Gerbera ~amesoniij en con- 
ción de suelo radiante. El suelo radiante tenedores colocados sobre el s"elo. Esta 
con tuberías de agua caliente se utiliza especie es una flor de porte bajo, en ge- 

ro. En la instalación se colocaron sobre 
el suelo original una capa de aislante 
térmico (poliestireno expandido de 20 
mm), una barrera antivapor (lámina de 
polietileno de 0.1 rnrn) y un mallazo de 
alambre formando una malla de 20x20 
cm para guiar los tubos. Sobre el 
mallazo se colocaron los tubos, cubnkn- 
dose finalmente el conjunto con la capa 
de mortero. El sistema se alimentó con 
agua caliente desde una caldera eléctri- 
ca de 15 kW. Se utilizó un sistema elkc- 
trico por ser más limpio y fácil de con- 
trolar; los consumos obtenidos pueden 

L a utilización del suelo 
radiante es una 
alternativa a los sistemas 

habituales de distribución 
de calor, no muy extendida 
en España, pero que representa 
uno de los principales costes 
en las explotaciones del norte 
de Europa 

extrapolarse a otras fuentes de energía, 
como gasoil o gas. 

Los datos climáticos del inverna- 
dero se determinaron con un conjunto 
de sensores y un sistema de almacena- 
miento de datos de 8 canales. Se utiliza- 
ron siete sensores de temperatura (uno 
para la temperatura exterior, tres para 
las temperaturas del suelo y tres para 
las temperaturas del aire interior, a 0,5, 
1,5 y 2,5 metros de altura) y un sensor 
de radiación solar. Los aerotermos y el 
suelo radiante se utilizaron en semanas 
alternativas; la energía eléctrica consu- 
mida por cada sistema se midió con un 
analizador de energía. 

Resultados 
Los resultados obtenidos indicaron 

que el suelo radiante presenta ventajas 
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i n v m e r o ,  transmisor de Iz m n ~ ~ ~ m  
luz, es la principal fuente de 
crecimiento y de energía de 
la planta. 

su ELECCI~N 
ES DETERMINANTE. 
El pktico LUMINAN 
de Wsqueen, tiene lo 
siguientes efectos: 
i Controlar la trasn 

del infrarrojo cercano 
i Reducir las temperaturas 

máximas 
i Impedir el estrks de la 

planta 
a Disminuir la necesidad 

de ventlhción 
u Difundlr la luz a todos 

los nlveles del cultivo 

y como ventajas comple- 
mentarias: 
i Una muy buena transmi- 

sibn luminosa (PAR) 86%; 
i Unas propiedades térmicas 

tlevadas (transmisión 
IR 10%) 
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CALEFACCION 

Figura 1 : ahorro financiero: la diferencia de los 

Esquema del suelo radiante costes de combustible (utilizando ga- 
soil) entre los dos sistemas fue de 385 
pts/m2 año en Madrid y de 285 pts/m2 
año en Barcelona. 

Los costes de instalación de ambos 
sistemas oscilan entre las 3.000-4.500 
pts/m2 para el suelo radiante y las 600- 
1.000 pts/m2 para los aerotermos, de- 
pendiendo de las dimensiones del inver- 
nadero. 

MORTERO 

TUBOS DE POLlETlLENO 

................................................................................ 

\ 
SUELO DEL INVERNADERO BARRERA ANTIVAPOR \\ 

AISLAMIENTO 

Esquema de la disposición de los elementos del suelo radiante, formado por una red 
de tubos de polietileno reticulado embutidos en una capa de mortero. El diseño incluye, 

sobre el suelo del invernadero, una capa de aislante térmico (poliestireno expandido), 
una barrera antivapor (lámina de polietileno) y un mallazo metálico para guiar los tubos. 

respecto al consumo de energía en culti- 
vos de porte bajo, que se desarrollen en 
el primer metro de altura. El suelo ra- 
diante defendió un mayor salto térmico 
entre la temperatura interior a 0,5 me- 
tros y la temperatura exterior (alrededor 
de 12°C) que los aerotermos (alrededor 
de lWC), con menor potencia instalada 
(15 kW frente a 18 kW). Sin embargo, 
cuando la temperatura de referencia se 
tom6 a 1.5 metros. el suelo radiante no 

ción. El objetivo planteado fue conse- 
guir una temperatura media nocturna en 
el invernadero de 16°C a 0,5 metros de 
altura. 

El ahorro energético, obtenido por 
simulación, del suelo radiante respecto 
a los aerotermos fue del 17% en Madrid 
(372 por 449 kWh/m2 año) y del 2 1 % en 
Barcelona (219 por 276 kWhlm2 año). 
Este ahorro energético se traduce en un 

E 1 sistema de calefacción 
se adapta especialmente 
al cultivo en macetas 

o contenedores directamente 
sobre el suelo, y en grandes 
superficies en climas fn'os. 
La principal ventaja que ofrece 
es el ahorro en el coste 
del combustible, en torno 
al 20% en cultivos 
con porte bajo 

Comparando estas cifras con el 
ahorro anual que se consigue, se puede 
verificar que en determinadas condicio- 
nes es posible amortizar la instalación 
de suelo radiante en un plazo razona- 
ble, especialmente con ornamentales, 
pero es necesario evaluar cuidadosa- 

de u; invernadero similar al utilizado en Vista invernal, tras una nevada, del Invernadero experimental, situado en los campos de 
dos localidades (Madrid y Barcelona) a prácticas de la E.T.S.I. Agrónomos de Madrid. En su interior, como se obsewa en la 
lo largo de toda la campaña de calefac- fotografía, se cultivan gerberas en contenedores sobre el suelo. 
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Figura 2: 
Salto térmico del invernadero 

4 6 8 

Temperatura exterior 

Salto térmico entre la temperatura del invernadero a 0,s m de altura y la temperatura 
exterior (QC), en función de la temperatura exterior ("1. Cada punto de la gráfica 
es el valor medio de una noche, medido en el invernadero experimental. 
Los aerotermos consiguieron un salto termico de alrededor de 10% entre la temperatura 
interior y la exterior, mientras que el suelo radiante, con menor potencia, consiguió 
alrededor de 12%. 

Cuadro 1: 
Inversión para la instalación de suelo radiante 

comparada con sistemas habituales en invernadero. 

mente los costes implicados. 
El sistema es más interesante en 

grandes superficies y en climas fríos, 
donde el ahorro energético es mayor. 

Sistemas 
Aerotermi 
Tubería ri e acero 
Suelo radiante por tubería 

Ventajas e inconvenientes del 
suelo radiante 

Este sistema de calefacción se 
adapta especialmente al cultivo en 
macetas o contenedores directamente 
sobre el suelo; el sistema se utiliza en 
la actualidad en invernaderos holan- 
deses en los que el traslado de las ma- 
cetas se realiza con maquinaria espe- 
cializada. La principal ventaja que 
ofrece es el ahorro en el coste del 

combustible, en torno al 20% en culti- 
vos con porte bajo. Este ahorro energé- 
tico es el que permite la amortización 
de la instalación. Por contra, los resul- 
tados indican que si el cultivo es de 
porte alto, el ahorro energético que se 
obtiene no es significativo. 

El sistema funciona mejor que 
aerotermos o tuberías de acero con 
agua caliente a baja temperatura (agua 
a 40 -50°C, por ejemplo procedente de 
procesos industriales o energía geotér- 
mica). Sin embargo, las tuberías de 
plástico también son muy adecuadas 
en este caso, y de mucho menor coste. 

Una ventaja que presenta el suelo 

Potencia 
200 W/m2 
200 W/m2 
120 W/m2 

radiante respecto a las tuberías de 
plástico es conseguir una superfie del 
invernadero totalmente libre de obstá- 
culos, lo que facilita el traslado del 
material y la automatización de la ins- 
talación. Otra característica particular 
del suelo radiante es su elevada inercia 
térmica, que puede resultar una enor- 
me ventaja en caso de corte eléctrico o 
avería momentánea del sistema de ca- 
lefacción; el suelo caliente sigue ra- 
diando durante algunas horas, mante- 
niendo así la temperatura del inverna- 
dero. 

;oste 
100 pts/m2 
500 pts/m2 

3000-4500 pts/m2 

E 1 principal 
inconveniente 
del sistema es la gran 

inversión necesaria, 
que lo hace inabordable 
en un buen número 
de explotaciones. Es necesario 
evaluar cuidadosamente 
las ventajas y los costes respecto 
al sistema que se utilice 
como alternativa 

El principal inconveniente del 
sistema es la gran inversión necesaria, 
que lo hace inabordable en un buen 
número de explotaciones. Es necesario 
evaluar cuidadosamente las ventajas y 
los costes respecto al sistema que se 
utilice como alternativa. Si en cual- 
quier caso el invernadero cuenta con 
suelo de cemento, el coste añadido de 
la instalación de tuberías en el suelo 
puede ser menor. 

Otro inconveniente del suelo ra- 
diante es su limitación de potencia 
(120 W/m2); si las necesidades de la 
instalación son mayores, el sistema se 
debe combinar con tuberías de cale- 
facción en la periferia del invernadero 
que aporten la potencia adicional ne- 
cesaria. 

Las ventajas e inconvenientes in- 
dicados muestran que el suelo radiante 
puede ser ventajoso en comparación 
con aerotermos y tuberías de acero, 
pero que las tuberías de plástico, mu- 
cho más baratas, parecen más intere- 
santes en la mayoría de las explotacio- 
nes españolas. 
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