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CANALIZ. ENTERR. COMUNICACIONES BAJO TUBO PEAD CORRUG.

D.P. Ø50 (UNE EN 61386-24) CABLE RS485 PAR TRENZADO

CANALIZ. ENTERR. DATOS SIS.SEGUR. BAJO TUBO PEAD CORRUG.

D.P. Ø50 (UNE EN 61386-24) CABLE FIBRA OPTICA MONOMODO

(EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
TRAFO 1MVA  6000/800 V

AutoCAD SHX Text
TRAFO 1MVA  6000/800 V

AutoCAD SHX Text
TRAFO 1MVA  6000/800 V

AutoCAD SHX Text
TRAFO 1MVA  6000/800 V

AutoCAD SHX Text
TRAFO 1MVA  6000/800 V

AutoCAD SHX Text
TRAFO 1MVA  6000/800 V



INVERSOR 04 INVERSOR 01

SENSOR IRRADIANCIA + Tª

FUENTE ALIMENTACIÓN

24V 5A

SWITCH CCTV ROUTER 3G/4G

SWITCH F.O.

(INYECCIÓN 0)

DATALOGGER

CONTROLADOR Tª TRAFO

SISTEMA

ANTIVERTIDO

SISTEMA

ANTIVERTIDO

SWITCH F.O.

(INYECCIÓN 0)

CAMPO FOTOVOLTAICO CASETA SERVICIOS AUXILIARES

CENTRO REPARTO ESTACIÓN

BOMBEO SECTOR VIII.1

NUBE INTERNET

LEYENDA

CABLE ETHERNET

CABLE RS485

FIBRA ÓPTICA MONOMODO

RV-K 0,6/1 kV

SCADA INVERSOR

(*) INVERSOR 05 (*) INVERSOR 14

NOTA (*):

TODA LA INSTALACIÓN EXISTE Y EN ESTE PROYECTO SOLO SE AÑADEN 10 INVERSORES NUEVOS
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ESQUEMA UNIFILAR

ALZADOS

SECCIÓN

PLANTA

Arena de nivelación DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN
7,86 m ancho x 4,16 m fondo x 0,54 m prof.

C.T.

TIERRA DE PROTECCIÓN

Picas: Lp = 0 m, Ø = 14 mm

Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2

TIERRA DE PROTECCIÓN

Configuración: 70-25/5/00

Profundidad electrodo: 0.5 m

Sección conductor: 50 mm2

Diámetro picas: 14 mm

Número de picas: 0

Longitud picas: 0

NOTA: En el piso del centro de transformación se instalará un mallazo electrosoldado,

con redondos de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m.

Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del Centro.

Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo.

Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas

conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión.
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Cotas en cm

H07V-K 16 mm²

Panel fotovoltaico 650 Wp

Perfil nivelación grava 10 cm

Panel fotovoltaico 650 Wp

ALZADO CONJUNTO SOPORTE PERFIL SOPORTE

g

COEF.PONDERACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA EHE-08
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SOPORTES PREFABRICADOS 220 N/mmHM-20 1.30

PERSISTENTE ACCIDENTAL

ACERO PARA ESTRUCTURAS

1.50
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Grapa de
conexión

Conductor de Cobre desnudo de 35 m²

Terreno natural existente compactado 100% PM
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DETALLE
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Inversor - Perfil estructura.

Conductor de Cobre desnudo de 35 m²

H07V-K 16 mm²

Conductor de Cobre desnudo de 35 mm²

Electrodo de toma de tierra de 2 m (pica)

Tubo Ø25
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H07V - K 16 mm²

AI RV 0,6/1 kV 1x240 mm²

DETALLE
Conexión Inversor-
PAT a través de tubo
por entrada auxiliar.
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Arqueta prefabricada polipropileno

1. PUNTO PT, AL QUE SE SOLDARÁ,
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ENTERRADA Y EN EL OTRO, LOS

 CABLES CONDUCTORES DE LAS
 LÍNEAS PRINCIPALES DE BAJADA
 A TIERRA DE LA INSTALACION
2. ORIFICIO PARED ARQUETA Ø 90 mm
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SECCIÓN

PLANTA

Celda
protec.
trafo 2
autom.

Celda
línea

Celda
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trafo 2trafo 1

C.T.

TIERRA DE PROTECCIÓN

Picas: Lp = 0 m, Ø = 14 mm

Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2

TIERRA DE PROTECCIÓN

Configuración: 70-25/5/00

Profundidad electrodo: 0.5 m

Sección conductor: 50 mm2

Diámetro picas: 14 mm

Número de picas: 0

Longitud picas: 0

NOTA: En el piso del centro de transformación se instalará un mallazo electrosoldado,

con redondos de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m.

Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del Centro.

Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo.

Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas

conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión.
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DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN
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ALZADOS

SECCIÓN

PLANTA

3,04

2,38

PUESTA A TIERRA

TIERRA DE PROTECCIÓN

Configuración: 70-25/5/00

Profundidad electrodo: 0.5 m

Sección conductor: 50 mm2

Diámetro picas: 14 mm

Número de picas: 0

Longitud picas: 0

NOTA: En el piso del centro de transformación se instalará un mallazo electrosoldado,

con redondos de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m.

Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del Centro.

Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo.

Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas

conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión.

Excavacion 0,54

4,460,08

0,46

2,38

0,54

4,461,00

7,00

2,50

DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN

7,86 m ancho x 4,16 m fondo x 0,54 m prof.

CUADRO SSAA
600x600x300 mm

CUADRO SISTEMA
MONITORIZACION

CUADRO SISTEMA
VIGILANCIA Y CCTV

TIERRA DE SERVICIO (SOLO TRAFO SSAA)

Configuración: 5/62.

Profundidad electrodo: 0.5 m

Separación picas: 3 m
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con redondos de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m.

Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del Centro.

Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo.

Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas

conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión.
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X UTM Y UTM
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UNIDAD FLOTANTE MÓDULO SOLAR
FLOATING UNIT PV PANEL

SECONDARY FLOAT
FLOTADOR SECUNDARIO

AREA DE STRINGS DE UN MISMO INVERSOR
STRING AREA FROM SAME INVERTER

PV PANEL AREA FROM SAME STRING

MOORINGS AND ANCHORAGE

BOTTOM ANCHORING
ANCLAJE A FONDO

ALINEACIONES PRINCIPALES ( ALINEACIONES TALUDES, ETC )

NIVEL MÁXIMO DEL AGUA

NIVEL DE FONDO

MAIN ALIGNMENTS (SLOPE ALIGNMENT, ETC)

MAXIMUM WATER LEVEL

BOTTOM LEVEL

8
1

INVERTER NUMBER
NÚMERO DE INVERSOR

INVERTER LOCATION
POSICIÓN DEL INVERSOR

AREA DE PANELES DE UN MISMO STRING

AMARRES Y ANCLAJES

1:1.500 0 6 12 18 24 30 m

TABLA DIMENSIONES ANCLAJES
ANCLAJES NORTE-SUR ANCLAJES ESTE-OESTE

2,85 x 2,85 x 0,60 m 2,40 x 2,40 x 0,60 m
A-8 A-32 A-1 A-27
A-9 A-33 A-2 A-28
A-10 A-34 A-3 A-29
A-11 A-35 A-4 A-30
A-12 A-36 A-5 A-31
A-13 A-42 A-6 A-37
A-21 A-43 A-7 A-38
A-22 A-44 A-14 A-39
A-23 A-45 A-15 A-40
A-24 A-46 A-16 A-41
A-25 A-17
A-26 A-18

A-19
A-20



ANCLAJE A FONDO
TIPO: CONTRAPESO DE HORMIGÓN CON CADENA
FIJACIÓN: ARGOLLA
BOTTOM ANCHORING
CONCRETE BALLESTED WITH CHAIN
FIXING: SHACKLE

ANCLAJE DE FONDO L1
BOTTOM ANCHORING L1

L7

NMAX

FLOTADOR SECUNDARIO
SECONDARY FLOAT

SISTEMA ELÁSTICO
ELASTIC SYSTEM

BOYA DE FONDEO
MOORING BUOY

L2

L AMARRE ELÁSTICO
CUERDA
ROPE

L3CADENA
CHAIN

HORMIGÓN ARMADO
REINFORCED CONCRETE

L chain

α
L4 V

H

DETALLE 2
DETAIL 2

DT

P PwB

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
PV SOLAR PLANT

NMin
DETALLE 1
DETAIL 1

*L CHAIN PUEDE SER IGUAL A 0
*LCHAIN CAN BE EQUAL TO 0
* L5 = LONGITUD DE CORTE DE CABOS LARGOS = L4 + 2 m (SE AÑADIRÁN 2 m A LA LONGITUD L4 PARA EJECUTAR LA GAZA + GUARDACABOS.)
* L5 = CUTTING LENGTH OF LONG ROPES = L4 + 2 m (2 m WILL BE ADDED TO THE L4 LENGTH TO EXECUTE GALVANIZED THIMBLES.)
* L6 = L2 + 4 m (SE AÑADIRÁN 4 m A LA LONGITUD REAL DE LA LINEA DE AMARRE PARA AJUSTAR LA INSTALACIÓN.)
* L6 = L2 + 4 m (4 m WILL BE ADDED TO THE REAL LENGTH OF THE MOORING LINE TO ADJUST THE INSTALLATION.)

*PW = PROFUNDIDAD DE AGUA
*PW = WATER DEPTH

*PB =PW + Y = PROFUNDIDAD MÁXIMA DEL EMBALSE
*PB = PW + Y = MAXIMUM DEPTH OF THE RESERVOIR

*DT = PB + HA = DESNIVEL TOTAL
*DT = PB + HA = TOTAL DIFFERENCE IN HEIGHT
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FLOTADOR SECUNDARIO

AREA DE STRINGS DE UN MISMO INVERSOR
STRING AREA FROM SAME INVERTER

PV PANEL AREA FROM SAME STRING

MOORINGS AND ANCHORAGE

BOTTOM ANCHORING
ANCLAJE A FONDO

ALINEACIONES PRINCIPALES ( ALINEACIONES TALUDES, ETC )

NIVEL MÁXIMO DEL AGUA

NIVEL DE FONDO

MAIN ALIGNMENTS (SLOPE ALIGNMENT, ETC)

MAXIMUM WATER LEVEL

BOTTOM LEVEL

8
1

INVERTER NUMBER
NÚMERO DE INVERSOR

INVERTER LOCATION
POSICIÓN DEL INVERSOR

AREA DE PANELES DE UN MISMO STRING

AMARRES Y ANCLAJES

1:1.500 0 6 12 18 24 30 m

Isla 1

ID MORING
LINE ORIENTATION

AMARRE
ELÁSTICO

LENGHT (m)

AMARRE
ELÁSTICO

REF.

A1 WEST 1 1010SS
A2 WEST 1 1010SS
A3 WEST 1 1010SS
A4 WEST 1 1010SS
A5 WEST 1 1010SS
A6 WEST 1 1010SS
A7 WEST 1 1010SS
A8 NORTH 1 1010SS
A9 NORTH 1 1010SS

A10 NORTH 1 1010SS
A11 NORTH 1 1010SS
A12 NORTH 1 1010SS
A13 NORTH 1 1010SS
A14 EAST 1 1010SS
A15 EAST 1 1010SS
A16 EAST 1 1010SS
A17 EAST 1 1010SS
A18 EAST 1 1010SS
A19 EAST 1 1010SS
A20 EAST 1 1010SS
A21 SOUTH 1 1010SS
A22 SOUTH 1 1010SS
A23 SOUTH 1 1010SS
A24 SOUTH 1 1010SS

Isla 2

ID MORING
LINE ORIENTATION

AMARRE
ELÁSTICO

LENGHT (m)

AMARRE
ELÁSTICO

REF.

A25 SOUTH 1 1010SS
A26 SOUTH 1 1010SS
A27 WEST 1 1010SS
A28 WEST 1 1010SS
A29 WEST 1 1010SS
A30 WEST 1 1010SS
A31 WEST 1 1010SS
A32 NORTH 1 1010SS
A33 NORTH 1 1010SS
A34 NORTH 1 1010SS
A35 NORTH 1 1010SS
A36 NORTH 1 1010SS
A37 EAST 1 1010SS
A38 EAST 1 1010SS
A39 EAST 1 1010SS
A40 EAST 1 1010SS
A41 EAST 1 1010SS
A42 SOUTH 1 1010SS
A43 SOUTH 1 1010SS
A44 SOUTH 1 1010SS
A45 SOUTH 1 1010SS
A46 SOUTH 1 1010SS



AMARRE ELÁSTICO

AMARRE ELÁSTICO

AMARRE ELÁSTICO

SISTEMA AMARRE ELÁSTICO

ELASTIC SYSTEM
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X

Y

A

B

ARGOLLA 32 mm
SHACKLE Ø 32 mm

ARGOLLA 32 mm
SHACKLE Ø 32 mm

H

Y

A

B

CORTE 2-2'
CUTLINE 2-2'PLANTA

GROUND PLAN

1'1

2'
2

CORTE 1-1'
CUTLINE 1-1'

ARGOLLA 32 mm
SHACKLE Ø 32 mm

H

B
X

A

h1

x1

y1

re
c

re
c

x2

A Ø /110 X 110 mm

B Ø /110 X 110 mm

B500S
r a

e

B500S
r c

f

ef

d

b

624Ø
32

224

500 N/mm²B 500 SAcero de refuerzo/

TABLE OF TECHNICAL CHARACTERISTICS/TABLA CARACTERÍSTCIAS TÉCNICAS

Resistance C.
Features/Características
Title

Elemento/Element Ubicación/Location

30 N/mm²HA-30/B/20/IIIbHormigón/ Concrete

Steel reinforcements
530 N/mm²Argolla/Shackle STAINLESS STEEL AISI 316

EN (10088) - 1.4401 
DIN X5CrNiMo17-12-2

ARGOLLA Ø 32 mm
SHACKLE Ø 32 mm 

BLOQUE DE HORMIGÓN
CONCRETE BLOCK

ARGOLLA 32 mm
SHACKLE Ø 32 mm

Bloque de Hormigón/
Concrete Block

R1
12

43
4

150

192

62
8

Ø
32

224

150

Acero inox. AISI 316

R50

12
8

12 12

2850
600 600
50 50

100 100
50 50

2400
2850 2400
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Panel FV
PV Panel

Flotador secundario UF5
Secondary float UF5

Flotador principal
Main float

Flotador secundario SQ
Secondary float SQ

MODELO 3D UNIDAD FLOTANTE 5.0 + FLOTADOR SECUNDARIO
3D MODEL PLAN FLOATING UNIT 5.0 + SECONDARY FLOAT

Unión pequeña
Small connection

Unión grande
Large connection

Panel FV
PV Panel

1 1'

UF5 GROUND PLAN SECONDARY FLOAT
PLANTA FLOTADOR SECUNDARIO UF5

1 1'

GROUND PLAN FLOATING UNIT
PLANTA UNIDAD FLOTANTE

3D MODEL PLAN 5.0 FLOATING UNIT
MODELO 3D UNIDAD FLOTANTE 5.0

SECTION A-A
SECCIÓN A-A

Flotador principal - ISIFLOATING
Main Float - ISIFLOATING

DRAFT

577

DRAFT

VISTA ALZADO 2-2'
VISTA ALZADO 2-2'

ELEVATION VIEW 2-2' SECTION 3-3'
SECCIÓN 3-3' VISTA ALZADO 1-1'

ELEVATION VIEW 1-1'
* Cotas en mm
* Dimensions in mm

2
2'

21
6

2
2'

VISTA ALZADO 1-1'
ELEVATION VIEW 1-1'

ELEVATION VIEW 2-2'
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La longitud minima del cable
debe ser de 2.400 mm

+

The minimum length of the
cable must be 2.400 mm-

+

+

-

-
-

+

+

-

+
-

La longitud total de los 2 cables
(positivo y negativo) debe ser > 400 mm

+

The total length of the 2 cables
(positive & negative) must be> 400 mm-

+

--
+

-

+
-

+

+

-

--
-

+

Caja de conexiones
Connections box-

+

+

-

+
+

-

PV panel grounding hole cable + conector
Latiguillo a toma de tierra panel+ conector

-

+

+

- Detalle 2
Detail 2

- +

Bandeja eléctrica

- Bandeja eléctrica
Electrical tray

+

Detalle 2
Detail 2

Caja de conexiones
Connections box

-
PV panel grounding cable + conector

Latiguillo a toma de tierra panel + conector

+ +

+ - -

+

-

Caja de conexiones
Connections box

+ -
La longitud total de los 2 cables
(positivo y negativo) debe ser > 400 mm

Total length of the 2 cables
(positive & negative) must be> 400 mm

+ +

-

-

Detalle 1
Detail 1 Detalle 1

Detail 1

+
La longitud minima del cable
debe ser de 2.400 mm
Minimum length of the
cable must be 2.400 mm

+

-

CONFIGURACIÓN DE STRING NORTE/SUR
CON CONEXIONADO EN "U"

NORTH / SOUTH STRING CONFIGURATION
WITH CONNECTION IN "U"

Electrical tray
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ISIFLOATING LEYENDA / LEGEND

DIBUJO
DRAWING DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

LÍNEAS DE CORONACIÓN DE BALSAS/EMBALSE
CREST CONTOURS LINES: PONDS & RESERVOIRS

UNIDAD FLOTANTE MÓDULO SOLAR 72 CÉLULAS
FLOATING UNIT PV PANEL 72 CELLS

SECONDARY FLOAT
FLOTADOR SECUNDARIO

AREA DE STRINGS DE UN MISMO INVERSOR
STRING AREA FROM SAME INVERTER

PV PANEL AREA FROM SAME STRING

MOORINGS AND ANCHORAGE

BOTTOM ANCHORING
ANCLAJE A FONDO

ALINEACIONES PRINCIPALES ( ALINEACIONES TALUDES, ETC )

NIVEL MÁXIMO DEL AGUA

NIVEL DE FONDO

MAIN ALIGNMENTS (SLOPE ALIGNMENT, ETC)

MAXIMUM WATER LEVEL

BOTTOM LEVEL

8
1

INVERTER NUMBER
NÚMERO DE INVERSOR

INVERTER LOCATION
POSICIÓN DEL INVERSOR

BIG CONNECTOR
UNIÓN GRANDE

SMALL CONNECTOR
UNIÓN PEQUEÑA

AREA DE PANELES DE UN MISMO STRING

AMARRES Y ANCLAJES

* El montaje de subzonas se hará según el orden numérico.
* The assembly of subzones will be done according to the

numerical order.

0 2 10 m1:350 4 6 8



.30

A
A'

.04

1035

.04
.04

.89
2.85

* Cotas en mm
* Dimensions in mm

Vista A-A'
SOPORTE DE MONTAJE
MOUNTING BRACKET

1046

890

Ø14 mm

.10

34

90° Barra de anclaje
Anchor bar

.10

75°

Carril 40 x 40 mm
Rail 40 x 40 mm

34
40

22
6

42
1

.1
0

70
0

.1
1

.1
0

.1
0

.2
0

15
°

.10

.10

1.10

Angular 75° 100 x 40 x 5 mm
Angular 75° 100 x 40 x 5 mm

Angular 90° 100 x 40 x 5 mm
Angular 90° 100 x 40 x 5 mm

Angular 15° 100 x 40 x 5 mm
Angular 15° 100 x 40 x 5 mm

Soporte aluminio

Lona-toldo polietileno

Soporte aluminio

Apoyo toldo

Apoyo toldo

Apoyo toldo

Apoyo toldo
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ISLA FLOTANTE 2

LIN. SUBT. MT EVACUACIÓN
EST.BOMBEO SECTOR IX-X

ISLA FLOTANTE 1

LIN. AEREA. AT 44 kV

C A N A L     DEL     ZUJAR  

C A M I N O   D E   S E R V I C I O

PASO EXISTENTE SOBRE CANAL
A BALSA REGULACION

LSMT EVACUACION
BAJO TUBO PEAD CORRUGADO
Ø200 D.P. (UNE EN 61386)

DETALLE AFECCION Nº1
E 1/750

BALSA  DE  REGULACION

C A N A L     DEL     ZUJAR  

C A M I N O   D E   S E R V I C I O

LSMT EVACUACION
BAJO TUBO PEAD CORRUGADO
Ø200 D.P. (UNE EN 61386)

TUBO PROTECCION PEAD CORRUG. D.P. Ø200

DETALLE AFECCION Nº2

PLATAFORMA ALVEOPLACA HORMIGON e=25+5 cm

DETALLE AFECCION Nº3

SET 44.000/500V
2x2 MVA

C A M I N
 O   D

 E   S E R V I C
 I O

LAAT 44 kV C A N A L     D
EL     Z

UJAR  

TUBERIA
EXISTENTE

LSMT EVACUACION
BAJO TUBO PEAD CORRUGADO
Ø200 D.P. (UNE EN 61386)

E 1/750 E 1/750

AFECCION Nº2
CRUCE CANAL
Y CAMINO DE
SERVICIO

AFECCION Nº1
CRUCE CANAL
Y CAMINO DE
SERVICIO

C A N A L     
DEL     

ZUJAR  

LA
AT

 4
4 

kV
 

EN
TR

AD
A-

SA
LI

DA

LAAT 44 kV 

ENTRADA-SALIDA

CUADRO SSAA

600x600x300 mm
CUADRO SISTEMA

VIGILANCIA CCTV
CUADRO SISTEMA

MONITORIZACION

 C
BT    C

A1

1200x800x400 m
m

 C
BT    C

A2

1200x800x400 m
m

APHA1-400

APHA1-400

 CBT    CA

1800x1000x600 m
m

 CBT    CA

1800x1000x600 m
m

CMP-V-12kV

 C
BT    C

A3

1200x800x400 m
m

1800x480xx850
CMR-12kV
1800x370xx780

RACK 1800x600x600

CUADRO SSAA

600x600x300 mm

CUADRO SISTEMA

VIGILANCIA CCTV

CUADRO SISTEMA

MONITORIZACION

RACK 1800x600x600
TRAFO SSAA

6,3 kVA

TRAFO SSAA
6,3 kVA

CMP-V-12kV

1800x480xx850

CMP-V-12kV

1800x480xx850

CANAL

ENTRADA

CA
BI

NA
S 

 B
T

CO
NT

RO
L 

BO
M

BA
S

Zona repuestos

Foso bombas

Sala control

Almacén 1

Almacén 2
Aseos

CONTROL SET

PROT SAL

TRAFO 1

PROTECC

B1-B2

PROTECC

B3-B4

PROTECC

B5-B6

PROTECC

B7-B8

PROT SAL

TRAFO 2

PROT 

SSAA
CANALETA  CABLES C/TAPA MET.

MEJORA

FDP

PUPITRE

EST.BOMB.

PROT 

EXTRACT
PROT 

V.MOT.

L.SOCORR

L.PRINCIPAL

CANALETA  CABLES C/TAPA MET.

CANALETA  CABLES C/TAPA MET.

CML-12kV
1800x370x850

CML-12kV

1800x370x850

CMP-F-12kV

1800x480xx8
50

CML-12kV

1800x370x850
CMP-F-12kV

1800x480xx8
50CML-12kV

1800x370x850

CMP-V-12kV

1800x480xx8
50

CMR-12kV

1800x370xx780

CTRAFO-EB1

C A M I N
 O   D

 E   S
 E R V I C

 I O

C A M I N O   D E   S E R V I C I O

C A M I N O   D E   S E R V I C I O

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

CANAL DEL ZUJAR

5,50 5,50

CUADRO SSAA

600x600x300 mm

CUADRO SISTEMA

VIGILANCIA CCTV
CUADRO SISTEMA

MONITORIZACION

RACK 1800x600x600

TRAFO SSAA

6,3 kVA

1.20
0.40

1.20
0.40

5,50

1,20

0.40

TUBO PROTECCION PEAD CORRUG. D.P. Ø200
PLATAFORMA ALVEOPLACA HORMIGON e=25+5 cm

DADO HORMIGON 40x40 cm PROTECCION TUBO TUBO PROTECCION PEAD CORRUG. D.P. Ø200
PLATAFORMA ALVEOPLACA HORMIGON e=25+5 cm

DADO HORMIGON 40x40 cm PROTECCION TUBO

DADO HORMIGON 40x40 cm PROTECCION TUBO
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EN ARQUETAS DE MEDIA TENSION
SE COLOCAN DOS TAPAS

ARQUETA TIPO A1
E 1:25

ARQUETA TIPO A2
E 1:25

1,20

0,54 0,09

0,15

0,3

Ø205

0,63

0,09 0,27

0,54
1,09

0,99

1,63

1,08

1,20

1,17

0,15

0,3

0,54 0,09 0,09 0,27

0,62

DETALLE ARQUETA DE CONEXIÓN PaT

SECCIÓN A-A'SECCIÓN B-B'

PLANTA

Cotas en cm

A'

A

B B'

E 1:12,5

2

1

35

35

30

Arqueta prefabricada polipropileno

1. PUNTO PT, AL QUE SE SOLDARÁ,
EN UNO DE SUS EXTREMOS,
EL CABLE DE LA CONDUCCIÓN
ENTERRADA Y EN EL OTRO, LOS

 CABLES CONDUCTORES DE LAS
 LÍNEAS PRINCIPALES DE BAJADA
 A TIERRA DE LA INSTALACION
2. ORIFICIO PARED ARQUETA Ø 90 mm

PN L 60x60x6

MARCO Y TAPA  ARQUETA A1 D400 (ONSE 01.01-14C)

Orificios para el
anclaje marco

0,66

0,75
0,06

0,02

0,12
0,12

0,04 0,62±2

0,72±2

0,0225

0
0,05 0,083

0,0225

0,0225

0,0225

E 1:15
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Cinta señalización
cable eléctrico

Placas PE protección
mecánica

Capa tierra o similar
compactado 95%PM

Tubo PE Ø50

Tubo PE Ø200

Cable subterráneo BT

Arena

CANALIZACION BT-MONITORIZACION ISLA 1
E: 1/15

Cotas en cm
60

100

>60

4

>10

Arena

Cinta señalización
cable eléctrico

Placas PE protección
mecánica

Capa tierra o similar
compactado 95%PM

Tubo PE Ø50

Tubo PE Ø200

Cable subterráneo BT

CANALIZACION BT-MONITORIZACION ISLA 2
E: 1/15

Cotas en cm
40

100

>60

4

>10

CINTA PE SEÑALIZACIÓN

CABLE MT

70

130

RELLENO EXCAV. COMPACTADO
C/ 15cm 95% PROCTOR MODIF.

CABLE FO

25
5

25

>10

PLACAS PE PROTECCIÓN
MECÁNICA

>10

BAJO TUBO PE Ø50

ARENA

20 0,18

CANALIZACION MT
E: 1/15
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CUADRO SSAA

600x600x300 mm

CUADRO SISTEMA

VIGILANCIA CCTV

CUADRO SISTEMA

MONITORIZACION

 C
BT    C

A1

1200x800x400 m
m

 C
BT    C

A2

1200x800x400 m
m

APHA1-400

APHA1-400

CMP-V-12kV

 C
BT    C

A3

1200x800x400 m
m

1800x480xx850
CMR-12kV

1800x370xx780

RACK 1800x600x600

CUADRO SSAA

600x600x300 mm

CUADRO SISTEMA

VIGILANCIA CCTV

CUADRO SISTEMA

MONITORIZACION

RACK 1800x600x600

TRAFO SSAA

6,3 kVA

TRAFO SSAA

6,3 kVA

CMP-V-12kV

1800x480xx850

CMP-V-12kV

1800x480xx850

CML-12kV

1800x370x850

CML-12kV

1800x370x850

C A M I N O   D E   S E R V I C I O

C A M I N O   D E   S E R V I C I O

1 2

3 4

7 8

9 10

CANAL DEL ZUJAR

 ISLA FLOTANTE 1

 ISLA FLOTANTE 2

CUADRO SSAA

600x600x300 mm

CUADRO SISTEMA

VIGILANCIA CCTV
CUADRO SISTEMA

MONITORIZACION

 C
BT    C

A1

1200x800x400 m
m

 C
BT    C

A2

1200x800x400 m
m

RACK 1800x600x600

TRAFO SSAA

6,3 kVA

CMP-V-12kV

1800x480xx850

CMP-V-12kV

1800x480xx850

CML-12kV

1800x370x850

CML-12kV

1800x370x850

C A M I N O   D E   S E R V I C I O

CANAL DEL ZUJAR

ACCESO ISLA 1

TRAFO ISLA 1

CASETA SS.AA.

APHA1-400

CMP-V-12kV

 C
BT    C

A3

1200x800x400 m
m

1800x480xx850
CMR-12kV

1800x370xx780
CUADRO SSAA

600x600x300 mm

CUADRO SISTEMA

VIGILANCIA CCTV

CUADRO SISTEMA

MONITORIZACION

RACK 1800x600x600
TRAFO SSAA

6,3 kVA

C A M I N O   D E   S E R V I C I O

TRAFO ISLA 2

ACCESO ISLA 2
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E:1/1.500

LEYENDA
CERRAMIENTO MALLA ACERO SIMPLE TORSIÓN
SOLERA HA-25/P/20/IIa (e=20 cm)
ZAHORRA ARTIFICIAL 0/32 COMPACTADA (e=30 cm)

ISLA FLOTANTE 1 TRAFO ACCESO

VALLADO (m) 160,00 76,00

SOLERA (m²) - 70,35

ZAHORRA
COMPACTADA (m²) 383,25 190,04

SUPERFICIE
DESBROCE (m²) 932,01 1.188,85

ISLA FLOTANTE 2 TRAFO ACCESO

VALLADO (m) 77,01 68,24

SOLERA (m²) - 52,20

ZAHORRA
COMPACTADA (m²) 261,54 83,69

SUPERFICIE
DESBROCE (m²) 261,54 578,33
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Elemento Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

Replanteo
1 Ø12 8 105 840 7.5

8.3Total+10%:

Ø12: 8.3
Total: 8.3

25x30

25x30

M
1:

 5
0

M
2:

 5
0

PL1
h=25+5

15
(90)

4P1Ø12c/25(105)
92

15(90)
4P1Ø12c/25(105)

92

Resumen Acero
Apoyo losa
Replanteo

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 500 S, Ys=1.15 Ø12 8.4 8

Apoyo losa
Replanteo
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
B 500 S, Ys=1.15

Tabla de características de placas aligeradas (Grupo 1)

PHP-25+5
Canto total del forjado: 30 cm
Espesor de la capa de compresión: 5 cm
Ancho de la placa: 1203 mm
Entrega mínima: 10 cm
Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.35 (Pref.)
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 4.74 kN/m2
Nota1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y
la separación entre sopandas.
Nota2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.
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EMPLAZAMIENTO DENTRO DE PARCELA
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Bolsa fibra PP 1m³
Env. metálicos LER 15 01 04

Bolsa fibra PP 1m³
Env. mezclados LER 15 01 06

Contenedor 6m³
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Bolsa fibra PP 1m³
Absorbentes, trapos, etc. LER 15 02 03

Bolsa fibra PP 1m³
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Bolsa fibra PP 1m³
Hierros / aceros LER 17 04 05

Bidón estanco 60 l
Env. restos sust. peligrosas LER 15 01 10*

Bolsa fibra PP 1m³
Hormigón LER 17 01 01
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